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LOCALIZAÇÃO :

PROPRIETARIO : 

CIDADE: 

BAIRRO:
LOCAL:

ESCALA

EXTREMA - MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

BELA VISTA

DATA

FOLHA

ASSUNTO:

ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "PREFEITO JAHIR APARECIDO OLIVOTTI"

CNPJ: 29.646.103/0001-05
Rua Cel. Otavio Meyer, 160 - sl 223 -centro– CEP: 37.540-068

D.F.T. PROJETOS LTDA

OBSERVAÇÃO:

INDICADA 05/05/2023
ART Nº COTAS

INDICADA

02-07

ESTE PROJETO SOMENTE PODERÁ TER CARÁTER EXECUTIVO
COM AS ASSINATURAS DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

TÉCNICOS E DO CONTRATANTE.
TODOS OS DIREITOS DE REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO ESTÃO
RESERVADOS A D.F.T. PROJETOS, SENDO QUE A CÓPIA NÃO
AUTORIZADA ACARRETA COM A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS

AUTORAIS E DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR.

PROJETO ELETRICO

MG20232043336

QUADRO DE CARGAS DO  PAVIMENTO TERREO

AV. NICOLAU CESARINO, Nº 4000

ESC.: 1:5000
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PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 
TAILON ALEXAND DE CAMARGO
ORDENADOR DE DESPESA 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO PROJETO

CREA-MG: 184534/D
FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 2 18
Iluminação (W)

100 120 130 165 200 300 1250 1600 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO II F+N B1 127 V 1 32 713 578 T 578 1.00 0.38 14.8 1.5 23.0 16.0 1.20 2.37 Ok
k 4 89 72 T 72 0.38 11.1 1.5 23.0 Ok
l 4 89 72 T 72 0.38 9.2 1.5 23.0 Ok
m 4 89 72 T 72 0.38 7.4 1.5 23.0 Ok
n 4 89 72 T 72 0.38 3.7 1.5 23.0 Ok
o 4 89 72 T 72 0.38 5.5 1.5 23.0 Ok
p 4 89 72 T 72 0.38 1.8 1.5 23.0 Ok

2 TUG´S 1 SALA DE EMERGENCIA 1 (127v) F+N+T B1 127 V 9 978 900 S 900 1.00 0.38 20.3 2.5 31.0 10.0 1.35 2.51 Ok
3 TUG´S 2 SALA DE EMERGENCIA 1 (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1003 865 T 865 1.00 0.38 20.8 2.5 31.0 16.0 1.47 2.63 Ok
4 TUG´S 3 SALA DE EMERGENCIA 1 (127v) F+N+T B1 127 V 5 533 500 T 500 1.00 0.38 11.1 2.5 31.0 10.0 0.71 1.88 Ok
5 TUG´S 1 SALA DE EMERGENCIA 2 (127v) F+N+T B1 127 V 8 867 800 T 800 1.00 0.38 18.0 2.5 31.0 10.0 1.28 2.45 Ok
6 TUG´S 2 SALA DE EMERGENCIA 2 (127v) F+N+T B1 127 V 12 1267 1200 T 1200 1.00 0.38 26.2 2.5 31.0 16.0 1.49 2.66 Ok
7 TUG´S 3 SALA DE EMERGENCIA 2 (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1 1 942 765 S 765 1.00 0.38 19.5 2.5 31.0 10.0 1.12 2.28 Ok
8 TUG´S 1 SALA DE INALAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 6 633 600 S 600 1.00 0.38 13.1 2.5 31.0 16.0 1.01 2.17 Ok
9 TUG´S 2 SALA DE INALAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 2 1 1 803 665 T 665 1.00 0.38 16.6 2.5 31.0 10.0 1.09 2.26 Ok

10 TUG´S 3 SALA DE INALAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 672 600 R 600 1.00 0.38 13.9 2.5 31.0 10.0 0.96 2.13 Ok
11 TUG´S 4 SALA DE INALAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 6 633 600 R 600 1.00 0.38 13.1 2.5 31.0 10.0 0.89 2.06 Ok
12 TUG´S 1 SALA DE SUTURA (127v) F+N+T B1 127 V 5 533 500 T 500 1.00 0.38 11.1 2.5 31.0 10.0 0.93 2.09 Ok
13 TUG´S 2 SALA DE SUTURA (127v) F+N+T B1 127 V 2 1 1 1 1042 865 R 865 1.00 0.38 21.6 2.5 31.0 10.0 1.93 3.10 Ok
14 TUG´S 1 CONSULTORIO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 740 665 T 665 1.00 0.38 15.3 2.5 31.0 10.0 1.48 2.65 Ok
15 TUG´S 2 CONSULTORIO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 2 1 1 1 1010 830 T 830 1.00 0.38 20.9 2.5 31.0 10.0 2.09 3.26 Ok
16 TUG´S 1 SALA DE REGULAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 1058 920 T 920 1.00 0.38 21.9 2.5 31.0 10.0 2.54 3.70 Ok
17 TUG´S 2 SALA DE REGULAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 3 2 1 985 830 T 830 1.00 0.38 20.4 2.5 31.0 10.0 2.43 3.59 Ok
18 TUG´S 1 SERVIÇO I (220v) F+F+T B1 220 V 8 856 800 R+S 400 400 1.00 0.38 10.2 2.5 31.0 10.0 0.29 1.46 Ok
19 TUG´S 2 SERVIÇO I (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 R+S 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.27 1.43 Ok
20 TUG´S 3 SERVIÇO I (220v) F+F+T B1 220 V 7 756 700 R+T 350 350 1.00 0.38 9.0 2.5 31.0 10.0 0.26 1.43 Ok
21 TUE CARDIOVERSOR (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+S 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 20.0 0.55 1.72 Ok
22 TOMADA AR COND. SALA DE EMERG. (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+S 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.56 1.73 Ok
23 TOMADA AR COND. SALA EMERGENCIA 2 (220v)F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.38 34.6 4 42.0 32.0 0.85 2.01 Ok
24 TOMADA AR COND. SALA DE INALAÇÃO (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.44 1.60 Ok
25 TOMADA AR COND. SALA DE SUTURA (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.56 1.73 Ok
26 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 3 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.59 1.76 Ok
27 TOMADA AR COND. SL DE REGULAÇÃO (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.80 1.97 Ok

TOTAL 1 32 101 1 1 7 5 6 4 2 1 28769 25683 R+S+T 8565 8415 8703

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 2 9 18
Iluminação (W)

100 130 165 200 300 1250
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO III F+N B1 127 V 1 2 16 380 308 S 308 1.00 0.38 7.9 1.5 23.0 16.0 0.65 1.82 Ok
q 4 89 72 S 72 0.38 7.4 1.5 23.0 Ok
r 4 89 72 S 72 0.38 5.5 1.5 23.0 Ok
s 4 89 72 S 72 0.38 3.7 1.5 23.0 Ok
t 4 89 72 S 72 0.38 1.8 1.5 23.0 Ok
v 1 11 9 S 9 0.38 7.6 1.5 23.0 Ok
w 1 11 9 S 9 0.38 7.8 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO A F+N B1 127 V 14 311 252 S 252 1.00 0.38 6.4 1.5 23.0 16.0 1.52 2.70 Ok
j 14 311 252 S 252 0.38 6.4 1.5 23.0 Ok

3 TUG´S 1 SALA DE EQUIP. (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 583 500 R 500 1.00 0.38 12.1 2.5 31.0 10.0 0.42 1.60 Ok
4 TUG´S 2 SALA DE EQUIP. (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 892 765 R 765 1.00 0.38 18.5 2.5 31.0 10.0 1.08 2.25 Ok
5 TUG´S 1 CONSULTORIO 2 (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1 1 1427 1195 T 1195 1.00 0.38 29.6 2.5 31.0 16.0 1.51 2.68 Ok
6 TUG´S CONSULTORIO 4 (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1 1 1427 1195 T 1195 1.00 0.38 29.6 2.5 31.0 16.0 1.69 2.86 Ok
7 TUG´S CONSULTORIO 6 (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1 1 1427 1195 T 1195 1.00 0.38 29.6 2.5 31.0 16.0 2.27 3.44 Ok
8 TUG´S CONSULTORIO 8 (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1 1 1427 1195 T 1195 1.00 0.38 29.6 2.5 31.0 16.0 2.45 3.62 Ok
9 TUG´S 1 SALA DE MEDICAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 5 533 500 S 500 1.00 0.38 11.1 2.5 31.0 10.0 1.17 2.34 Ok

10 TUG´S 2 SALA DE MEDICAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1 1 994 795 T 795 1.00 0.38 20.6 2.5 31.0 10.0 2.04 3.21 Ok
11 TUG´S SERVIÇO II (220v) F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 0.38 6.6 2.5 31.0 10.0 0.20 1.38 Ok
12 TOMADA AR COND. SALA DE EQUIP. (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.30 1.47 Ok
13 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 2 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.36 1.53 Ok
14 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 4 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.39 1.56 Ok
15 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 6 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.51 1.68 Ok
16 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 8 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.55 1.72 Ok

TOTAL 1 2 30 32 5 6 6 6 5 16902 14650 R+S+T 4640 4435 5575

Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 2 9 10 15 18
Iluminação (W)

75 100 120 130 165 200 300 1250 1300 1600 2500 2600 2650
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO 1 SERVIÇO IV F+N B1 127 V 1 3 24 591 479 R 479 1.00 0.38 12.2 1.5 23.0 16.0 1.76 3.21 Ok
ab 24 533 432 R 432 0.38 11.1 1.5 23.0 Ok
ac 1 19 15 R 15 0.38 11.4 1.5 23.0 Ok
ad 1 19 15 R 15 0.38 11.8 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO 2 SERVIÇO IV F+N B1 127 V 1 1 32 735 595 R 595 1.00 0.38 15.2 1.5 23.0 16.0 3.65 5.10 Ok
aa 32 711 576 R 576 0.38 15.2 1.5 23.0 Ok
x 1 11 9 R 9 0.38 0.2 1.5 23.0 Ok
y 1 12 10 R 10 0.38 0.5 1.5 23.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO C F+N B1 127 V 14 311 252 T 252 1.00 0.38 4.6 1.5 23.0 16.0 1.04 2.50 Ok
af 10 222 180 T 180 0.38 4.6 1.5 23.0 Ok
z 4 89 72 T 72 1.00 0.7 1.5 23.0 Ok

4 TUG´S 1 CIRCULAÇÃO B F+N+T B1 127 V 8 856 800 S 800 1.00 0.38 17.7 2.5 31.0 10.0 1.90 3.36 Ok
5 TUG´S 2 FARMACIA RX (127v) F+N+T B1 127 V 1 3 1 1 735 625 T 625 1.00 0.38 15.2 2.5 31.0 10.0 0.86 2.32 Ok
6 TUG´S 1 FARMACIA RX (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 1 1153 965 T 965 1.00 0.38 23.9 2.5 31.0 10.0 1.24 2.70 Ok
7 TUG´S 1 SALA DE OBS. FEM. (127v) F+N+T B1 127 V 1 8 1 1194 1075 T 1075 1.00 0.38 24.8 2.5 31.0 10.0 1.78 3.24 Ok
8 TUG´S 2 SALA DE OBS. FEM. (127v) F+N+T B1 127 V 5 533 500 T 500 1.00 0.38 11.1 2.5 31.0 10.0 0.74 2.20 Ok
9 TUG´S 3 SALA DE OBS. FEM. (127v) F+N+T B1 127 V 8 844 800 S 800 1.00 0.38 17.5 2.5 31.0 10.0 1.68 3.14 Ok

10 TUG´S 4 SALA DE OBS. FEM. (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 1103 965 S 965 1.00 0.38 22.9 2.5 31.0 10.0 2.14 3.60 Ok
11 TUG´S 1 SALA DE ESTAB. (127v) F+N+T B1 127 V 1 7 844 775 T 775 1.00 0.38 17.5 2.5 31.0 16.0 1.91 3.37 Ok
12 TUG´S 2 SALA DE ESTAB. (127v) F+N+T B1 127 V 11 1167 1100 R 1100 1.00 0.38 24.2 2.5 31.0 16.0 2.39 3.85 Ok
13 TUG´S 3 SALA DE ESTAB. (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1003 865 R 865 1.00 0.38 20.8 2.5 31.0 10.0 2.93 4.39 Ok
14 TUG´S 4 SALA DE ESTAB. (127v) F+N+T B1 127 V 6 644 600 R 600 1.00 0.38 13.4 2.5 31.0 10.0 1.75 3.21 Ok
15 TUG´S 5 SALA DE ESTAB. (127v) F+N+T B1 127 V 6 644 600 R 600 1.00 0.38 13.4 2.5 31.0 10.0 1.73 3.19 Ok
16 TUG´S 6 SALA DE ESTAB. (127v) F+N+T B1 127 V 6 1 883 800 R 800 1.00 0.38 18.3 2.5 31.0 10.0 2.43 3.89 Ok
17 TUG´S SALA DE MEDICAÇÃO 2 (127v) F+N+T B1 127 V 2 1 1 1 1053 865 T 865 1.00 0.38 21.8 2.5 31.0 10.0 2.71 4.17 Ok
18 TUG´S 1 SERVIÇO IV (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 R+S 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.39 1.85 Ok
19 TUG´S 2 SERVIÇO IV (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 S+T 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.27 1.73 Ok
20 TUG´S 3 SERVIÇO IV (220v) F+F+T B1 220 V 6 633 600 R+T 300 300 1.00 0.38 7.6 2.5 31.0 10.0 0.54 2.00 Ok
21 TUG´S 4 SERVIÇO IV (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 R+T 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.50 1.96 Ok
22 TUE CARDIOVERSOR (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+S 800 800 1.00 0.38 21.3 2.5 31.0 10.0 1.65 3.11 Ok
23 TUE VENTILADOR DRAGER I (220v) F+F+T B1 220 V 1 1444 1300 S+T 650 650 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 1.20 2.66 Ok
24 TUE VENTILADOR DRAGER II (220v) F+F+T B1 220 V 1 1444 1300 R+T 650 650 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 1.30 2.76 Ok
25 TUE VENTILADOR DRAGER III (220v) F+F+T B1 220 V 1 1444 1300 R+T 650 650 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 1.38 2.84 Ok
26 TUE VENTILADOR DRAGER IV (220v) F+F+T B1 220 V 1 1444 1300 S+T 650 650 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 1.42 2.88 Ok
27 TUE VENTILADOR DRAGER V (220v) F+F+T B1 220 V 1 1444 1300 R+T 650 650 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 0.99 2.45 Ok
28 TOMADA CHUVEIRO FARMACIA RX (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.46 1.92 Ok
29 TOMADA CHUVEIRO SALA DE ESTAB. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.99 2.45 Ok
30 TOMADA AR COND. SALA DE OBS. FEM. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2944 2650 S+T 1325 1325 1.00 0.38 35.2 4 42.0 32.0 1.00 2.46 Ok
31 TOMADA 1 AR COND. SALA DE ESTAB. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.38 34.6 4 42.0 32.0 1.41 2.87 Ok
32 TOMADA 2 AR COND. SALA DE ESTAB. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 0.38 34.6 4 42.0 32.0 1.52 2.98 Ok
33 TOMADA AR COND. SL DE MEDICAÇÃO 2 (220v)F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 S+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.73 2.19 Ok

TOTAL 1 1 1 3 70 3 109 1 1 4 4 4 1 5 1 2 2 1 41274 37561 R+S+T 12589 12415 12557

Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 10 18
Iluminação (W)

75 100 165 200 300 1600 2500 2650
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO 1 SERVIÇO V F+N B1 127 V 1 24 546 442 T 442 1.00 0.38 11.3 1.5 23.0 16.0 2.09 3.49 Ok
ag 24 533 432 T 432 0.38 11.1 1.5 23.0 Ok
ah 1 12 10 T 10 0.38 11.3 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO 2 SERVIÇO V F+N B1 127 V 1 36 812 658 T 658 1.00 0.38 16.8 1.5 23.0 16.0 2.41 3.80 Ok
ai 36 800 648 T 648 0.38 16.6 1.5 23.0 Ok
aj 1 12 10 T 10 0.38 16.8 1.5 23.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO B F+N B1 127 V 12 267 216 T 216 1.00 0.38 5.5 1.5 23.0 16.0 1.16 2.55 Ok
ae 12 267 216 T 216 0.38 5.5 1.5 23.0 Ok

4 TUG´S 2 CIRCULAÇÃO B F+N+T B1 127 V 8 867 800 T 800 1.00 0.38 18.0 2.5 31.0 10.0 2.25 3.65 Ok
5 TUG´S 1 SALA DE OBS. MISTA (127v) F+N+T B1 127 V 1 6 744 675 T 675 1.00 0.38 15.4 2.5 31.0 10.0 1.59 2.99 Ok
6 TUG´S 2 SALA DE OBS. MISTA (127v) F+N+T B1 127 V 8 844 800 R 800 1.00 0.38 17.5 2.5 31.0 10.0 2.28 3.67 Ok
7 TUG´S 3 SALA DE OBS. MISTA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 783 700 T 700 1.00 0.38 16.2 2.5 31.0 10.0 1.67 3.06 Ok
8 TUG´S 4 SALA DE OBS. MISTA (127v) F+N+T B1 127 V 9 956 900 S 900 1.00 0.38 19.8 2.5 31.0 10.0 1.84 3.24 Ok
9 TUG´S 5 SALA DE OBS. MISTA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 1103 965 S 965 1.00 0.38 22.9 2.5 31.0 10.0 2.09 3.49 Ok

10 TUG´S 1 SALA DE MEDICAÇÃO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 728 665 T 665 1.00 0.38 15.1 2.5 31.0 10.0 1.75 3.15 Ok
11 TUG´S 2 SALA DE MEDICAÇÃO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 8 844 800 R 800 1.00 0.38 17.5 2.5 31.0 10.0 2.51 3.91 Ok
12 TUG´S 3 SALA DE MEDICAÇÃO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 1 1353 1165 R 1165 1.00 0.38 28.0 2.5 31.0 16.0 3.25 4.65 Ok
13 TUG´S 4 SALA DE MEDICAÇÃO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 1 5 633 575 T 575 1.00 0.38 13.1 2.5 31.0 10.0 1.49 2.89 Ok
14 TUG´S 5 SALA DE MEDICAÇÃO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 5 533 500 T 500 1.00 0.38 11.1 2.5 31.0 10.0 1.63 3.03 Ok
15 TUG´S 6 SALA DE MEDICAÇÃO 3 (127v) F+N+T B1 127 V 6 644 600 T 600 1.00 0.38 13.4 2.5 31.0 10.0 2.31 3.70 Ok
16 TUG´S 1 SERVIÇO V (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 S+T 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.48 1.87 Ok
17 TUG´S 2 SERVIÇO V (220v) F+F+T B1 220 V 8 844 800 R+S 400 400 1.00 0.38 10.1 2.5 31.0 10.0 0.59 1.99 Ok
18 TUG´S 3 SERVIÇO V (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 R+S 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.79 2.18 Ok
19 TUG´S 3 SERVIÇO V (220v) F+F+T B1 220 V 7 744 700 R+S 350 350 1.00 0.38 8.9 2.5 31.0 10.0 0.65 2.05 Ok
20 TOMADA CHUV. SALA DE OBS. MISTA (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.65 2.05 Ok
21 TOMADA CHUVEIRO SL DE MEDICAÇÃO 3 (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.69 2.09 Ok
22 TOMADA AR COND. SALA DE OBS. MISTA (220v) F+F+T B1 220 V 1 2944 2650 R+S 1325 1325 1.00 0.38 35.2 4 42.0 32.0 1.25 2.64 Ok
23 TOMADA 1 AR COND. SL DE MEDICAÇÃO 3(220v)F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.82 2.22 Ok
24 TOMADA 2 AR COND SL DE MEDICAÇÃO 3 (220v)F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.90 2.30 Ok

TOTAL 2 72 2 104 3 2 2 2 2 1 26238 24211 R+S+T 8490 7940 7781

Quadro de Cargas (QD6)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 18
Iluminação (W)

75 100 130 165 200 300 1250 2600 2650
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N B1 127 V 20 444 360 R 360 1.00 0.45 7.8 1.5 23.0 10.0 1.69 2.43 Ok
a 6 133 108 R 108 0.45 2.3 1.5 23.0 Ok
b 4 89 72 R 72 0.45 3.9 1.5 23.0 Ok
c 10 222 180 R 180 0.45 7.8 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO 1 SERVIÇO I F+N B1 127 V 32 711 576 R 576 1.00 0.45 12.4 1.5 23.0 10.0 2.94 3.68 Ok
d 16 356 288 R 288 0.45 9.3 1.5 23.0 Ok
e 8 178 144 R 144 0.45 12.4 1.5 23.0 Ok
h 8 178 144 R 144 0.45 3.1 1.5 23.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO 2 SERVIÇO I F+N B1 127 V 16 356 288 R 288 1.00 0.45 6.2 1.5 23.0 10.0 0.96 1.69 Ok
f 4 89 72 R 72 0.45 3.9 1.5 23.0 Ok
g 6 133 108 R 108 0.45 6.2 1.5 23.0 Ok
i 6 133 108 R 108 0.45 2.3 1.5 23.0 Ok

4 TUG´S 1 SALA DE ESPERA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1062 850 R 850 1.00 0.45 18.6 2.5 31.0 10.0 1.16 1.89 Ok
5 TUG´S 2 SALA DE ESPERA (127v) F+N+T B1 127 V 1 5 1 1 1 1 1616 1370 R 1370 1.00 0.45 28.3 2.5 31.0 16.0 1.95 2.69 Ok
6 TUG´S 1 ATENDIMENTO (127v) F+N+T B1 127 V 1 5 1 1517 1225 R 1225 1.00 0.45 15.0 2.5 31.0 16.0 1.05 1.79 Ok
7 TUG´S 2 ATENDIMENTO (127v) F+N+T B1 127 V 1 11 2 1 2065 1805 T 1805 1.00 0.45 18.6 2.5 31.0 25.0 1.64 2.37 Ok
8 TUG´S SALA DE TRIAGEM (127v) F+N+T B1 127 V 5 3 1 1 1766 1495 S 1495 1.00 0.45 30.9 2.5 31.0 16.0 2.85 3.58 Ok
9 TUG´S ATENDIMENTO (220v) F+F+T B1 220 V 2 222 200 R+T 100 100 1.00 0.45 1.1 2.5 31.0 10.0 0.06 0.79 Ok

10 TUG SALA DE TRIAGEM (220v) F+F+T B1 220 V 1 111 100 R+T 50 50 1.00 0.45 1.1 2.5 31.0 10.0 0.07 0.80 Ok
11 TOMADA 1 AR COND. SALA DE ESPERA (220v)F+F+T B1 220 V 1 2944 2650 S+T 1325 1325 1.00 0.45 29.7 4 42.0 32.0 1.05 1.78 Ok
12 TOMADA 2 AR COND. SALA DE ESPERA (220v)F+F+T B1 220 V 1 2944 2650 S+T 1325 1325 1.00 0.45 29.7 4 42.0 32.0 0.58 1.31 Ok
13 TOMADA AR COND. ATENDIMENTO (220v) F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 0.60 21.9 4 42.0 32.0 0.62 1.35 Ok
14 TOMADA AR COND. SALA DE TRIAGEM (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.45 14.0 4 42.0 32.0 0.51 1.24 Ok

TOTAL 68 2 25 6 11 3 4 1 1 2 20038 17419 R+S+T 5444 6070 5905

Quadro de Cargas (QD7)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 40000 72000
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 TUE APARELHO DE RAIO X (220v) F+F+T B1 220 V 1 44444 40000 R+S 20000 20000 1.00 1.00 202.0 70 253.0 225.0 0.19 1.30 Ok
2 TUE APARELHO DE TOMOGRAFIA (220v)F+F+T B1 220 V 1 80000 72000 R+S 36000 36000 1.00 1.00 363.6 150 407.0 400.0 0.27 1.38 Ok

TOTAL 1 1 124444 112000 R+S+T 56000 56000 0

Quadro de Cargas (QD8)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 2 6 9 18 20
Iluminação (W)

75 100 130 165 200 300 1250 1600 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO VI F+N B1 127 V 2 1 27 626 507 R 507 1.00 0.38 13.0 1.5 23.0 16.0 2.11 3.21 Ok
ak 16 356 288 R 288 0.38 7.4 1.5 23.0 Ok
al 1 7 6 R 6 0.38 7.5 1.5 23.0 Ok
am 4 89 72 R 72 0.38 11.2 1.5 23.0 Ok
an 4 89 72 R 72 0.38 9.4 1.5 23.0 Ok
ao 2 44 36 R 36 0.38 12.1 1.5 23.0 Ok
ap 1 22 18 R 18 0.38 12.7 1.5 23.0 Ok
aq 1 7 6 R 6 0.38 12.3 1.5 23.0 Ok
u 1 11 9 R 9 0.38 13.0 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO SERVIÇO VIII F+N B1 127 V 1 2 32 2 777 630 S 630 1.00 0.38 16.1 2.5 31.0 10.0 1.33 2.43 Ok
ay 1 7 6 S 6 0.38 7.5 2.5 31.0 Ok
az 2 49 40 S 40 0.38 16.1 2.5 31.0 Ok
ba 1 7 6 S 6 0.38 15.0 2.5 31.0 Ok
bc 12 267 216 S 216 0.38 5.5 2.5 31.0 Ok
bd 4 89 72 S 72 0.38 7.4 2.5 31.0 Ok
be 16 356 288 S 288 0.38 14.9 2.5 31.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO D F+N B1 127 V 16 356 288 S 288 1.00 0.38 7.4 1.5 23.0 16.0 1.66 2.76 Ok
bb 16 356 288 S 288 0.38 7.4 1.5 23.0 Ok

4 TUG´S 1 CONSULTORIO 7 (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 691 595 R 595 1.00 0.38 14.3 2.5 31.0 10.0 0.78 1.88 Ok
5 TUG´S 2 CONSULTORIO 7 (127v) F+N+T B1 127 V 2 1 1 836 700 R 700 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 0.98 2.08 Ok
6 TUG´S CONSULTORIO 1 (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 1 1365 1165 S 1165 1.00 0.38 28.3 2.5 31.0 16.0 2.37 3.47 Ok
7 TUG´S 1 CONSULTORIO INDIFEREN. (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 947 800 S 800 1.00 0.38 19.6 2.5 31.0 16.0 1.66 2.76 Ok
8 TUG´S 2 CONSULTORIO INDIFEREN. (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 728 665 S 665 1.00 0.38 15.1 2.5 31.0 10.0 1.41 2.51 Ok
9 TUG´S SALA REC. ENDOSC. (127v) F+N+T B1 127 V 6 1 1 1 1465 1265 R 1265 1.00 0.38 30.3 2.5 31.0 16.0 2.56 3.66 Ok

10 TUG´S 1 SALA RAIO X (127v) F+N+T B1 127 V 8 1 1051 965 S 965 1.00 0.38 21.8 2.5 31.0 16.0 2.38 3.49 Ok
11 TUG´S 2 SALA RAIO X (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 1 1142 965 R 965 1.00 0.38 23.7 2.5 31.0 10.0 2.94 4.04 Ok
12 TUG´S ARQUIVO DE CHAPAS (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1 1253 1065 R 1065 1.00 0.38 26.0 2.5 31.0 10.0 3.53 4.64 Ok
13 TUG´S 1 ULTRASSOM (127v) F+N+T B1 127 V 1 5 633 575 R 575 1.00 0.38 13.1 2.5 31.0 10.0 0.91 2.01 Ok
14 TUG´S 2 ULTRASSOM (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 892 765 S 765 1.00 0.38 18.5 2.5 31.0 10.0 1.26 2.36 Ok
15 TUG´S 1 CONSULTORIO 9 (127v) F+N+T B1 127 V 1 3 1 1 835 705 R 705 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 16.0 1.60 2.70 Ok
16 TUG´S 2 CONSULTORIO 9 (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 892 765 T 765 1.00 0.38 18.5 2.5 31.0 10.0 1.75 2.85 Ok
17 TUG´S CABINE CONT. TOMOGRAF. (127v) F+N+T B1 127 V 1 4 1 1 1 1353 1140 T 1140 1.00 0.38 28.0 2.5 31.0 16.0 2.39 3.49 Ok
18 TUG´S 1 TOMOGRAFIA (127v) F+N+T B1 127 V 2 2 2 1362 1130 T 1130 1.00 0.38 28.2 2.5 31.0 16.0 3.50 4.61 Ok
19 TUG´S 2 TOMOGRAFIA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 783 700 S 700 1.00 0.38 16.2 2.5 31.0 10.0 1.83 2.94 Ok
20 TUG´S SERVIÇO VI (220v) F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 1.00 0.38 5.3 2.5 31.0 10.0 0.19 1.29 Ok
21 TUG´S SERVIÇO VIII (220v) F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 1.00 0.38 5.3 2.5 31.0 10.0 0.21 1.31 Ok
22 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 1 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.57 1.67 Ok
23 TOMADA AR COND. CONSULTORIO INDIF. (220v)F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.53 1.63 Ok
24 TOMADA AR COND. SALA REC. ENDOSC. (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 S+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.56 1.66 Ok
25 TOMADA AR COND. SALA RAIO X (220v) F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+T 1300 1300 1.00 0.38 34.6 4 42.0 32.0 1.56 2.66 Ok
26 TOMADA AR COND. ULTRASSOM (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.54 1.64 Ok
27 TOMADA AR COND. CONSULTORIO 9 (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.71 1.81 Ok
28 TOMADA AR COND. CAB. CONT. TOMOG. (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.54 1.64 Ok
29 TOMADA 1 AR COND. TOMOGRAFIA (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.90 2.00 Ok
30 TOMADA 2 AR COND. TOMOGRAFIA (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.95 2.05 Ok

TOTAL 1 4 1 75 2 3 72 2 12 9 11 4 4 1 34434 30190 R+S+T 9952 10203 10035

Quadro de Cargas (QD9)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 6 9 15 18
Iluminação (W)

100 130 165 200 300 1250 2500
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO X F+N B1 127 V 1 1 1 12 304 246 R 246 1.00 0.38 6.3 2.5 31.0 10.0 0.40 1.18 Ok
bp 1 19 15 R 15 0.38 0.4 2.5 31.0 Ok
bq 4 89 72 R 72 0.38 2.2 2.5 31.0 Ok
br 4 89 72 R 72 0.38 4.1 2.5 31.0 Ok
bs 4 89 72 R 72 0.38 5.9 2.5 31.0 Ok
bt 1 1 19 15 R 15 0.38 6.3 2.5 31.0 Ok

2 ILUMINAÇAO CIRCULAÇAO E F+N B1 127 V 10 222 180 T 180 1.00 0.38 4.6 1.5 23.0 16.0 0.74 1.52 Ok
bn 8 178 144 T 144 0.38 3.7 1.5 23.0 Ok
bo 2 44 36 T 36 0.38 4.6 1.5 23.0 Ok

3 TUG´S 1 ADM TRASNP. II (127v) F+N+T B1 127 V 3 2 735 630 T 630 1.00 0.38 15.2 2.5 31.0 10.0 1.36 2.14 Ok
4 TUG´S 2 ADM TRASNP. II (127v) F+N+T B1 127 V 2 1 1 792 665 T 665 1.00 0.38 16.4 2.5 31.0 10.0 1.18 1.96 Ok
5 TUG´S 3 ADM TRASNP. II (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1 831 665 T 665 1.00 0.38 17.2 2.5 31.0 16.0 1.48 2.26 Ok
6 TUG´S 4 ADM TRASNP. II (127v) F+N+T B1 127 V 4 2 835 730 T 730 1.00 0.38 17.3 2.5 31.0 10.0 1.48 2.26 Ok
7 TUG´S 1 ADM TRANSP. III (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 791 695 S 695 1.00 0.38 16.4 2.5 31.0 16.0 1.60 2.38 Ok
8 TUG´S 2 ADM TRANSP. III (127v) F+N+T B1 127 V 2 2 1 1 1249 1030 S 1030 1.00 0.38 25.9 2.5 31.0 10.0 2.45 3.23 Ok
9 TUG´S 2 ADM TRANSP. III (127v) F+N+T B1 127 V 1 3 1 1105 895 T 895 1.00 0.38 22.9 2.5 31.0 10.0 2.26 3.04 Ok

10 TUG´S BIOPSIA (127v) F+N+T B1 127 V 3 2 1 1110 930 R 930 1.00 0.38 23.0 2.5 31.0 10.0 2.57 3.35 Ok
11 TOMADA CHUVEIRO VEST. MASC. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.35 1.12 Ok
12 TOMADA CHUVEIRO I VEST. FEM. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.59 1.37 Ok
13 TOMADA CHUVEIRO II VEST. FEM. (220v) F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 0.38 29.9 6 54.0 40.0 0.59 1.37 Ok
14 TOMADA AR COND. ADM TRANSP. II (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 S+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.48 1.26 Ok
15 TOMADA AR COND. ADM TRANSP. III (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 S+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.58 1.36 Ok
16 TOMADA AR COND. BIOPSIA (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.68 1.46 Ok

TOTAL 1 1 1 22 19 1 14 2 5 3 3 19640 17916 R+S+T 5551 6725 5640

Quadro de Cargas (QD10)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 6 9 10 18
Iluminação (W)

75 100 120 130 165 200 300 900 1250 1600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO IX F+N B1 127 V 2 3 2 16 428 347 R 347 1.00 0.38 8.9 1.5 23.0 16.0 0.81 2.15 Ok
bf 6 133 108 R 108 0.38 2.8 1.5 23.0 Ok
bg 2 2 37 30 R 30 0.38 3.5 1.5 23.0 Ok
bh 1 11 9 R 9 0.38 3.8 1.5 23.0 Ok
bi 2 25 20 R 20 0.38 4.3 1.5 23.0 Ok
bj 2 44 36 R 36 0.38 7.0 1.5 23.0 Ok
bk 4 89 72 R 72 0.38 6.1 1.5 23.0 Ok
bl 2 44 36 R 36 0.38 8.0 1.5 23.0 Ok
bm 2 44 36 R 36 0.38 8.9 1.5 23.0 Ok

2 TUG´S 1 EXPURGO/SL GESSO (127v) F+N+T B1 127 V 6 644 600 R 600 1.00 0.38 13.4 2.5 31.0 16.0 0.63 1.97 Ok
3 TUG´S 2 EXPURGO/SL GESSO (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 1 1066 895 R 895 1.00 0.38 22.1 2.5 31.0 10.0 0.93 2.27 Ok
4 TUG´S CME AREA SUJA (127v) F+N+T B1 127 V 9 967 900 S 900 1.00 0.38 20.0 2.5 31.0 10.0 0.88 2.22 Ok
5 TUG´S 1 ENDOSCOPIA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 2 1 1472 1260 S 1260 1.00 0.38 30.5 2.5 31.0 16.0 2.15 3.49 Ok
6 TUG´S 2 ENDOSCOPIA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 783 700 R 700 1.00 0.38 16.2 2.5 31.0 10.0 1.30 2.64 Ok
7 TUG´S 1 COMANDO ENDOSCOPIA (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 2 1 1261 1060 T 1060 1.00 0.38 26.1 2.5 31.0 10.0 1.85 3.19 Ok
8 TUG´S 2 COMANDO ENDOSCOPIA (127v) F+N+T B1 127 V 1 2 1 572 475 R 475 1.00 0.38 11.9 2.5 31.0 10.0 0.94 2.28 Ok
9 TUG´S 1 ADM TRANSP. I (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1003 865 T 865 1.00 0.38 20.8 2.5 31.0 10.0 2.46 3.80 Ok

10 TUG´S 2 ADM TRANSP. I (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 1 1165 965 T 965 1.00 0.38 24.1 2.5 31.0 10.0 2.60 3.94 Ok
11 TUG´S 1 COPA (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1275 1020 T 1020 1.00 0.38 26.4 2.5 31.0 16.0 3.07 4.41 Ok
12 TUG´S 2 COPA (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1275 1020 S 1020 1.00 0.38 26.4 2.5 31.0 16.0 2.88 4.22 Ok
13 TUG´S 3 COPA (127v) F+N+T B1 127 V 7 744 700 R 700 1.00 0.38 15.4 2.5 31.0 10.0 1.48 2.82 Ok
14 TUG´S COPA (220v) F+F+T B1 220 V 2 300 240 R+S 120 120 1.00 0.38 3.6 2.5 31.0 10.0 0.21 1.55 Ok
15 TUG´S SERVIÇO IX (220v) F+F+T B1 220 V 8 889 800 R+S 400 400 1.00 0.38 10.6 2.5 31.0 10.0 0.34 1.68 Ok
16 TUE CARDIOVERSOR (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 S+T 800 800 1.00 0.38 21.3 2.5 31.0 10.0 1.07 2.41 Ok
17 TOMADA AR COND. ENDOSCOPIA (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 S+T 625 625 1.00 0.38 16.6 4 42.0 32.0 0.47 1.82 Ok
18 TOMADA AR COND. ADM TRANSP. I (220v) F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+T 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.85 2.19 Ok
19 TOMADA AR COND. COM. ENDOSCOPIA (220v)F+F+T B1 220 V 1 1778 1600 R+S 800 800 1.00 0.38 21.3 4 42.0 32.0 0.69 2.03 Ok

TOTAL 2 3 2 16 1 55 4 3 7 3 5 2 1 3 20568 17897 R+S+T 5837 5925 6135

Quadro de Cargas (QD11)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 6 9 15 18
Iluminação (W)

75 100 120 165 200 300 900 1250 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO VII F+N B1 127 V 1 1 1 24 570 462 S 462 1.00 0.41 11.0 2.5 31.0 10.0 0.76 1.59 Ok
ar 1 19 15 S 15 0.41 0.4 2.5 31.0 Ok
as 2 44 36 S 36 0.41 1.4 2.5 31.0 Ok
at 1 7 6 S 6 0.41 0.5 2.5 31.0 Ok
au 18 400 324 S 324 0.41 9.0 2.5 31.0 Ok
av 2 44 36 S 36 0.41 9.9 2.5 31.0 Ok
aw 2 44 36 S 36 0.41 10.7 2.5 31.0 Ok
ax 1 11 9 S 9 0.41 11.0 2.5 31.0 Ok

2 TUG´S SALA DE UTILID. (127v) F+N+T B1 127 V 6 1 1 1226 1065 S 1065 1.00 0.41 23.5 2.5 31.0 10.0 2.16 2.99 Ok
3 TUG´S 1 CME (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1275 1020 T 1020 1.00 0.41 24.5 2.5 31.0 16.0 1.67 2.50 Ok
4 TUG´S 2 CME (127v) F+N+T B1 127 V 6 1 1 1215 1065 T 1065 1.00 0.41 23.3 2.5 31.0 10.0 1.54 2.37 Ok
5 TUG´S 1 ADMINISTRAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 5 533 500 T 500 1.00 0.41 10.2 2.5 31.0 10.0 0.49 1.32 Ok
6 TUG´S 2 ADMINISTRAÇÃO (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 2 1056 865 T 865 1.00 0.41 20.3 2.5 31.0 10.0 1.05 1.88 Ok
7 TUG´S 1 LABORATORIO (127v) F+N+T B1 127 V 3 1 1 892 765 R 765 1.00 0.41 17.1 2.5 31.0 16.0 1.19 2.02 Ok
8 TUG´S 2 LABORATORIO (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 728 665 T 665 1.00 0.41 14.0 2.5 31.0 10.0 1.22 2.05 Ok
9 TUG´S 3 LABORATORIO (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 628 565 T 565 1.00 0.41 12.1 2.5 31.0 10.0 0.82 1.65 Ok

10 TUG´S 4 LABORATORIO (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 978 865 T 865 1.00 0.41 18.8 2.5 31.0 10.0 1.57 2.40 Ok
11 TUG´S 3 LABORATORIO (127v) F+N+T B1 127 V 1 1 1 1375 1095 R 1095 1.00 0.41 26.4 2.5 31.0 16.0 1.42 2.25 Ok
12 TUG´S SALA DE COLETA (127v) F+N+T B1 127 V 5 1 1 1115 965 S 965 1.00 0.41 21.4 2.5 31.0 10.0 1.26 2.09 Ok
13 TUG´S ALMOXARIFADO (127v) F+N+T B1 127 V 4 1 1 1003 865 R 865 1.00 0.41 19.3 2.5 31.0 10.0 1.05 1.88 Ok
14 TUG´S SERVIÇO VII (220v) F+F+T B1 220 V 4 2 744 640 R+S 320 320 1.00 0.41 8.3 2.5 31.0 10.0 0.21 1.04 Ok
15 TOMADA AR COND. CME (220v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 S+T 625 625 1.00 0.41 15.4 4 42.0 32.0 0.35 1.18 Ok
16 TOMADA AR COND. ADMINISTRAÇÃO (227v) F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.41 15.4 4 42.0 32.0 0.27 1.10 Ok
17 TOMADA AR COND. LABORATORIO (220v) F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 R+S 1300 1300 1.00 0.41 32.0 4 42.0 32.0 0.79 1.62 Ok
18 TOMADA AR COND. SALA DE COLETA (220v)F+F+T B1 220 V 1 1389 1250 R+S 625 625 1.00 0.41 15.4 4 42.0 32.0 0.31 1.14 Ok

TOTAL 1 1 1 24 1 48 4 9 1 7 2 3 1 20396 17752 R+S+T 5595 5987 6170

Lon    46°19'14.55"O

Lat     22°50'45.92"S
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